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Объектом исследования является контактный измеритель температуры на 
основе термоэлектрического измерительного преобразователя. 
Цель работы – анализ возможности использования термоэлектрического 
измерительного преобразователя для контактного измерения температуры в 
конкретных условиях контроля.  
В процессе исследования проводились: обзор литературы по теме, 
экспериментальные исследования, анализ результатов экспериментов, разработка 
структурной схемы измерителя температуры и алгоритма вычислительного 
преобразования сигналов измерительной информации. 
В результате исследования показана возможность использования 
термоэлектрического измерительного преобразователя для контактного измерения 
температуры в заданных условиях контроля. 
Степень внедрения: результаты исследования будут использованы для 
создания лабораторных работ для студентов. 
Область применения: контроль технических объектов. 
Экономическая эффективность/значимость работы: в сравнении с другими 
методами контроля, термоэлектрический метод является наиболее эффективным для 
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Тепло является неотъемлемой частью жизни. Однажды мы попытались 
оценить силу, измерив температуру. Измерение теплового расширения 
различных материалов - самый простой и распространенный метод 
определения температуры. Все жидкостные стеклянные термометры 
основаны на этом принципе. В принципе электрических преобразователей 
применяется несколько других принципов обнаружения. 
Измерение температуры всегда включает передачу небольшого 
количества тепловой энергии от объекта к датчику, который должен 
преобразовывать энергию в электрический сигнал. Когда контактный 
детектор (зонд) размещается внутри или на объекте, происходит 
теплопередача между объектом и зондом за счет теплопроводности. В этом 


















Глава 1. Обзор методов и средств преобразования температуры в 
электрический сигнал 
Датчики температуры есть практически в любом современном устройстве. Это 
устройство позволяет измерять температуру объекта или вещества, используя 
различные характеристики и характеристики измеряемого объекта или среды. Хотя 
все датчики температуры предназначены для измерения температуры, различные 
типы датчиков измеряют совершенно разными способами. Рассмотрим подробнее 
принцип работы и характеристики основных типов датчиков температуры. 
 
Согласно принципу измерения, все датчики температуры разделены: 
 Термоэлектрическая (термопара); 
 Термальное сопротивление;  
 полупроводник;  
 Акустическoе;  
 Пирометр; 










1.1 Термоэлектрическая (термопара) 
Термоэлектрический преобразователь представляет собой термопару, состоящую из 
двух различных проводников или полупроводников.  При различных температурах спаев 
возникает термо ЭДС. 
Температурный диапазон, измеренный с помощью термопары, составляет от -200 до 
2200 градусов, а диапазон измерения зависит от материала, используемого для 
преобразователя. Например, термопара, изготовленная из дешевого металла, имеет 
максимальную температуру измерения 1100 ° C. Дорогая металлическая термопара 
(платиновая группа) имеет диапазон измерений от -1100 ° C до 1600 ° C.  
Если нужно измерить температуру выше этого, используются жаропрочные 
сплавы (основа вольфрама). Как правило, он используется в сочетании с 
милливольтметром, а свободный конец (конструктивно выведенный на головку) 
удаляется из среды с помощью удлинительного провода. Одним из недостатков 
термопары является довольно большая погрешность. Наиболее распространенным 








1.2 Терморезистивные датчики  
Как следует из названия, принцип работы этого типа датчика заключается в том, что 
сопротивление проводника изменяется в зависимости от температуры. Из-за своей простой 
и надежной конструкции этот тип датчика широко используется в таких отраслях, как 
электроника и машиностроение. Преимуществами этих счетчиков являются высокая 
точность, высокая чувствительность и простота считывания. 
Сопротивление некоторых твердых материалов току и процессу рассеяния проводящих 
электронов обусловлено столкновением проводящих электронов и примесей, дефектом 
локального фиксированного центра фонона и тепловыми колебаниями решетки.. Другим 
фактором, влияющим на сопротивление, является концентрация свободных электронов в 
материале, которая определяется уровнем свободной энергии зонной диаграммы. 
Математическим выражением этих факторов является обратная зависимость между 
удельным сопротивлением и средней средней длиной свободного пробега электрона и его 
эффективной плотностью. 
На концентрацию проводящих электронов в большинстве металлов изменения 
температуры практически не влияют, но с ростом температуры рассеяние электронов на 
фононах будет увеличиваться. Поэтому при нагревании сопротивление проводника 
увеличивается. 
Зависимость значения сопротивления проводника от температуры в малом 
температурном диапазоне. Это линейно: 
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[ ])(1)( 00 θθαθ −+= CRR  
где ( )R θ  − Резистивность проводника при температуре θ; R0 − Резистивность 
проводника при температуре θ0;    αс – температурный коэффициент сопротивления 
(ТКС). 
В большом диапазоне температур температурная зависимость сопротивления 
является нелинейной. Поэтому, чтобы измерить преобразование, которое требует 
высокой точности, температурная зависимость сопротивления является 
приблизительно полиномом третьего порядка вида: 
 
Рисунок 2. Терморезистивные датчики  
Примером датчика теплового сопротивления является модель ANOLOG DOL12 SCOV, 
начальное сопротивление которой составляет 18 кОм, а диапазон измерения температуры: 
от -15 градусов до +45 градусов. Он изготовлен из платиновой пластины и никелевых 















1.3 Полупроводниковые терморезистивные датчики 
Принцип работы этого типа датчика заключается в изменении характеристик 
перехода pп под воздействием температуры. 
 В полупроводниках с ростом температуры электрическая проводимость резко 
возрастает. Температура оказывает такое же влияние на проводимость полупроводника, 
как и другие энергетические эффекты: механическая деформация, оптика и 
ионизирующее излучение. 
Рисунок 3. Полупроводниковые терморезистивные датчики  
Температурная зависимость удельного сопротивления полупроводника имеет 
очевидные нелинейные характеристики.  
 Для сравнения показана аналогичная зависимость от металла (платины). 
Соотношение этих анализов показали, что сопротивление термистора более 
чувствительна к изменениям температуры,но по сравнению с платиновым 
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сопротивлением термистор характеризуется большей нелинейностью в корреляции R 
(θ).Температурная зависимость полупроводникового резистора может быть 





β −= RR  
где R0 и R – сопротивления при температурах θ0, К и  θ, К;  β, К − температурный 
коэффициент, зависящий от материала полупроводника. 
Сравненный с металлом, термистор полупроводника обладают преимуществами 
низкой стоимости и высокой точности данных. Недостатком является то, что передаточная 
функция R (θ) очень нелинейная, она сильно зависит от химического состава материала, а 
диапазон измерения температуры небольшой (обычно –50 ... + 150 С). Для термопар и 
металлических термисторов этот диапазон составляет –200 ... + 2500C. 
Датчик LM75A является примером такого устройства. Диапазон температур составляет 
от -55 ° С до + 150 ° С, а погрешность измерения составляет ± 2 ° С.  
1.4  Акустический датчик температуры  
Принцип действия этого устройства заключается в изменении скорости акустической 
волны при изменении температуры среды. Изменение температуры среды рассчитывается 
исходя из скорости распространения звуковых волн в веществе. 
 
Рисунок 4. Акустический датчик температуры 
17 
 
Этот бесконтактный метод позволяет измерять температуру объекта в закрытой 
полости и в среде, которая не может быть измерена напрямую. Такие датчики широко 
используются в медицине и промышленности.  
1.5  Пирометры 
Бесконтактный датчик температуры может считывать излучение, генерируемое 
нагревательным органом. Устройство такого типа позволяет измерять температуру 
дистанционно, не находясь близко к окружающей среде, где производится измерение. Это 
позволяет выполнять измерение температуры на высокотемпературных и очень горячих 
объектах, не приближаясь. 
 
Все пирометры подразделяются на интерферометрические, флуоресцентные и 
сенсорные в зависимости от того, как раствор изменяется с температурой. 
1.6   Пьезоэлектрические датчики температуры  
Все эти датчики используются с кварцевыми пьезоэлектрическими резонаторами. Суть 
данной работы - прямой пьезоэффект, то есть линейное изменение размера пьезоэлемента 
под воздействием тока. Когда переменный ток разных фаз подается на определенную 
частоту, пьезоэлектрический резонатор будет колебаться с частотой, зависящей от 
температуры. Зная эту зависимость, данные о частоте колебаний резонатора могут быть 
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легко преобразованы в температуру. 
Благодаря диапазону измерений и высокой точности датчик в основном используются 
в исследованиях и экспериментах, где требуется высокая надежность и долговечность. 
 
 
Глава 2 Теоретическая часть оборудования 
2.1 Физические основы термоэлектрическое измерительного 
преобразование  
Термоэлектрическое измерительное преобразование основано на использовании 
термоэлектрического эффекта, сущность которого заключается в возникновении термо-
эдс в цепи, состоящей из двух разнородных проводников или полупроводников 
(термоэлектродов) при различных температурах их спаев.  
 
Возникновение термо-эдс eθ в замкнутой электрической цепи из двух 
проводников a и b (рис. 7) при различных температурах θ1 и θ2 их соединений (спаев) 
объясняется суммарным действием двух термоэлектрических эффектов: явления 
Томсона и явления Зеебека. 
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Это явление было открыто британским физиком В. Томсоном в 1856 
году, которое должно было установить градиент температуры с определенной 
разностью потенциалов eт(∆θ) на конце проводника (рис. 8). Для однородного 
проводника значение эдс eт(∆θ) пропорционально разности температур  
∆θ = θ2 − θ1: 
( )т т ,e ∆θ = ψ ∆θ ( )т т ,e ∆θ = ψ ∆θ  
 
где ψт − Коэффициент Томсона для конкретного материала проводника. 
Причина электродвижущей силы Томсона заключается в том, что электроны 
диффундируют от более горячего к более холодному концу. 
Суть явления сформулировала немецкий физик т. Зеебек обнаружил в 1821 
году, что в точке соприкосновения появились два разных проводника(рис. 9) эдс  
eз(θ), считающейся функцией температуры контакта θ. В приблизительно 
электродвижущая сила контакта Зеебека пропорциональна температуре контакта：  
( )з з ,e θ = ψ θ  
 
где ψз – коэффициент, отражающий комбинацию контактных материалов. 
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Можно предположить небольшой диапазон изменений температуры, что ψз 
фактически не зависит от температуры. В более широком интервале температур 
следует учитывать некоторую нелинейность этого замещения. 
 Если энергия электронов, выходящих из материала проводника a, больше 
энергии электронов, выходящих из материала проводника b, электронный номер nab, 
количество электронов от a до b будет меньше, чем количество электронов nba, 
переход от b к a. В конечном счете, проводник a получает отрицательный потенциал 
по отношению к проводнику b. 
Ряд электрохимических активностей металлов представляет собой 
порядок, в котором стандартный электрохимический потенциал металла 
увеличивается, а окислительно-восстановительная активность водного раствора 
φ0 уменьшается: 
 
Общая тепловая ЭДС-диаграмма в цепи. 7 равно сумме всех генерируемых в 
ней ЭДС: 
( ) ( ) ( ) ( )т т з 2 з 1 ,b ae e e e eθ = ∆θ − ∆ θ + θ − θ  
где eтa(∆θ) и eтb(∆θ) – Томсоновские электродвижущие силы генерируются в 
проводниках a и b; eз(θ1) и eз(∆θ2) – Электродвижущая сила Зеебека появляется на 
первом и втором соединениях соответственно. Обозначение терминов учитывает 
различные направления электродвижущей силы. 
 Для небольших разниц в узлах мы можем предположить, что тепловой 
потенциал eθ пропорционален разности температур：  
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,e kθ = ∆θ  
где k – Коэффициент тепловой электродвижущей силы (удельная тепловая 
электродвижущая сила) различен для разных комбинаций металлов. 
  В широком интервале температур термоэлектрический коэффициент 
описывается уравнением второго порядка: 
2
0 1 2 ( ) ,k k k k= + ∆θ + ∆θ  
где k0, k1, k2 – Эти коэффициенты зависит от комбинации контактных металлов. 
  В таблице 1 приведены приблизительные значения коэффициентов 
термоэлектродвижущей силы некоторых металлов относительно свинца. 
Таблица 1. Значения k по отношению к нескольким металлам к Pb 
 
Термоэлектрическое преобразование измеренного значения может 
использоваться можно не только преобразовать температуру в электрический сигнал, 
но и получить информацию о химическом составе металла в контакте (в этом случае 
разница в температуре перехода должна быть известна). 
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Если температура на обоих концах одинакова, то включение других 
проводников в цепь (рисунок 7) не приведет к изменению общей тепловой ЭДС eθ. 
Это позволяет включать ЭДС-метр в схему, не искажая полученную измерительную 
информацию. 
2.2 Конструкция термоэлектрического преобразователя 
На рис. 10 показана схематично конструкция универсального преобразователя. 
 
Рис. 10. Конструкция промышленных преобразователей напряжения. 
1 электрод, 2 рабочих элемента, 3 трубы,4 защитных устройства, 5 керамических 
головок, 6 наполнителей, 7 головок, 8 компонентов, 9 устройств, 10 удлинителей,11 
герметичных входов и 12 монтажных элементов теплообменника 
Для измерения температур до 1000° C используются кварцевые трубки. Для 
измерения температур до 1400° C используются фарфоровые трубки.  При более 
высоких температурах используются оксиды металлов: алюминий, магний, бериллий 
и др.  На фиг.4 изолятор 3 показан в виде изолятора, который представляет собой 
стержень с двумя продольными отверстиями, через которые проходят электроды.  
Керамический наконечник 5 можно использовать для защиты рабочего блока.  
Материал, используемый для укрепления защитного слоя 4, обычно из нержавеющей 
стали (до 900 ° С) и специальных сплавов используются при высоких температурах.  
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Фитинг заканчивается головкой 7, в которой установлен узел 8 с зажимом 9, электрод 
термопары соединен с головкой 8, а удлинительная линия 10 датчика температуры 
выполнена через герметичный входной конец 11.  Внутреннюю полость защитного 
фитинга можно закрыть, заполнив верх.  Элемент 12 (например, аксессуар) может 
быть расположен на внешней поверхности усиления Установка защитного 
армирования на объект.  Защитные насадки могут отсутствовать, или насадки могут 
быть съемными (на низковольтных носителях). Длина крепежной детали L в 
различных модификациях равна(0,08... 2.5) м, и диаметр рабочей части - (5 ... 25) мм. 
Вот рисунок. 10 показана конструкция изоляции рабочих узлов от защитных 
приспособлений. В некоторых конструкциях рабочие стыки приварены к крышке или 
прижаты к ней. Это уменьшает инерцию преобразователя, но значительно снижает 
помехоустойчивость измерительного канала, особенно при заземлении в любой точке 
входного элемента потенциометра. Это связано с тем, что рабочий узел заземлен через 
его арматуру и защитную крышку и заземлен в другом месте, чем заземление 
измерительного устройства. В этом случае образуется паразитная цепь, и из-за 
разности потенциалов в точке заземления на входе вторичного устройства появляется 
паразитный сигнал, который не может быть устранен входным фильтром. Поэтому 
рекомендуется использовать преобразователи с изолированными рабочими узлами. 
 
Рисунок. 11. Термоэлектрические датчики для специальных применений: 
Материал корпуса - нержавеющая сталь. Из-за меньшего диаметра 
теплообменника электроды очень тонкие (до 0,2 мм) и имеют большое линейное 
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сопротивление. Чтобы увеличить прочность и уменьшить сопротивление 
измерительной цепи в втулке 4, они состоят из более толстых проводников того же 
материала, которые являются проводниками. Имеются преобразователи с тонкой или 
плоской рабочей зоной. 
В качестве изолятора можно использовать оксид алюминия, который обладает 
хорошими изоляционными свойствами до 1200°C, устойчив к излучению, как оксид 
магния, он также гигроскопичен (хотя он не расширяется во влажном состоянии).  
Его недостатком является твердость зерна, что не обеспечивает плотную 
упаковку и, как следствие, высокую изоляцию. Для измерения температуры до 2000°С 
можно использовать оксид ber, недостатком которого является токсичность. 
Используемый материал-сталь с высоким содержанием никеля. При 
изготовлении теплообменника важно следить за качеством изоляции между 
электродами и корпусом. Наличие трещин в изоляции или газовых полостей приведет 
к снижению сопротивления под воздействием излучения и появлению ионизирующих 
токов. Поэтому необходимо проверить герметичность корпуса и измерить 
сопротивление изоляции. Согласно существующим стандартам, сопротивление 
должно быть не менее 1000 мом. 
Для измерения температуры в нескольких точках используется многозонный 
кабельный теплообменник (Рисунок 11, б).  
 Удлиненные термоэлектрические провода обычно используются в виде пары 
изолированных проводов (0,2 ... 4) мм2 в общем корпусе.  Изоляция провода и 
корпуса определяется условиями монтажа.  Для защиты от шума провода 
экранированы металлической оплеткой.  Поскольку каждый удлинительный провод 
должен быть подключен к определенному электроду теплообменника, оплетка или 




Рисунок 12. Размещение измерительного спая на свободном конце (а) и в устройстве 












2.3 Экспериментальное и теоретическое исследование функции 
Термоэлектрические датчики - это устройства, которые преобразуют изменения 
температуры в изменения электричества. Он измеряется с использованием 
зависимости производительности определенных материалов или компонентов от 
температуры. Например, изменение температуры преобразуется в изменения 
сопротивления, термоэлектродвижущей силы, теплового расширения, магнитной 
проницаемости и т. Д., И затем цель обнаружения температуры достигается с 
помощью соответствующей измерительной схемы.  
Термоэлектрический датчик, который преобразует изменение температуры в 
электрический потенциал, называется термопарой; термоэлектрический датчик, 
который преобразует изменение температуры в значение сопротивления, называется 
тепловым сопротивлением.  
 
Рисунок 13. Термическое сопротивление (а), термопара (б) 
Термопара - это датчик температуры, выполненный с использованием 
термоэлектрического эффекта. Так называемый термоэлектрический эффект 
заключается в том, что два проводника (или полупроводника) из разных материалов 
образуют замкнутый контур.Когда температуры T и T0 двух контактов различны, в 
контуре возникнет явление электродвижущей силы. Электродвижущая сила, 
создаваемая термоэлектрическим эффектом, включает контактную электродвижущую 
силу и электродвижущую силу разности температур. Контактная электродвижущая 
сила - это электродвижущая сила, образованная на контакте из-за разной плотности 
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свободных электронов двух разных проводников. Значение зависит от свойств 
материала двух разных проводников и температуры точки контакта. 
Существует микроскопическое объяснение термоэлектрического потенциала: 
когда два разных металла контактируют друг с другом из-за разной плотности 
свободных электронов в разных металлах, диффузия свободных электронов будет 
происходить в точках контакта металлов A и B. Свободные электроны будут 
диффундировать от плотного металла A к металлу B низкой плотности, так что A 
теряет свои положительно заряженные электроны, а B получает отрицательно 
заряженные электроны, тем самым генерируя термоэлектрический потенциал. 
Возникающая в цепи термопары ЭДС является результатом действия эффектов 
Зеебека и Томпсона. Первый связан с появлением ЭДС в месте спая двух разнородных 
проводников, причем величина ЭДС зависит от температуры спая. Эффект Томпсона 
связан с возникновением ЭДС в однородном проводнике при наличии разности 
температур на его концах. 
Развиваемая термоЭДС зависит от значения обеих температур t и t0, причем она 
увеличивается с ростом разности (t - t0). В силу этого термоЭДС термопары условно 
обозначается символом E(t, t0). 
 
Рисунок. 14. Цепи термопар: 
а — соединение двух проводников; б, в — варианты включения третьего проводника; 
г, д варианты включения измерительного прибора ИП 
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Для понимания дальнейшего материала обратимся к «теореме о третьем 
проводнике». Суть ее (без доказательства) следующая: включение в цепь термопары 
третьего проводника из любого материала «С» (на всех схемах он изображен 
волнистой линией) не вызывает искажения термоЭДС, если температуры мест 
присоединения этого проводника одинаковы. Поэтому термоЭДС, развиваемые в 
схемах (рис. 14, б, в), будут одинаковыми, если только будут равны между собой 
температуры t' и t", т.е. при соблюдении условия t' = t". На основании изложенного 
можно представить два способа включения измерительного прибора (ИП) в цепь 
термопары: в разрыв свободных концов (рис. 13, г) или в разрыв электрода (рис. 14, д). 
Теоретически, любые два разных проводника (или полупроводника) могут быть 
сконфигурированы как термопары, но как практический элемент измерения 
температуры требования к нему разнообразны.  
Чтобы обеспечить надежность в инженерных технологиях и достаточную 
точность измерений, не все материалы могут образовывать термопару. Как правило, 
основными требованиями к электродным материалам термопар являются: 
(1) В пределах диапазона измерения температуры термоэлектрические свойства 
стабильны, не изменяются со временем, имеют достаточную физическую и 
химическую стабильность, и их нелегко окислять или подвергать коррозии; 
(2) Температурный коэффициент сопротивления мал, проводимость высока, а 
удельная теплоемкость мала; 
(3) термоэлектрический потенциал, генерируемый во время измерения 
температуры, больше, и линейная зависимость между термоэлектрическим 
потенциалом и температурой является линейной или близкой к линейной однозначной 
функции; 
(4) Материал обладает хорошей воспроизводимостью, высокой механической 
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прочностью, простым производственным процессом и низкой ценой. 
Термопара является основным элементом средств измерения температуры — 
термоэлектрических преобразователей (ТЭП). 
Факторы влияния датчика термопары зависят от материала и температуры 
соединения и не имеют ничего общего с формой и размером.  
Когда два горячих электрода одинаковы, общая электродвижущая сила равна 0, а 
когда температура двух контактов одинакова, общая электродвижущая сила равна 0. 
Для выбранной термопары, когда эталонная конечная температура t0 постоянна, eAB 
(t0) = c является константой, тогда общая тепловая ЭДС представляет собой только 
однозначную функциональную зависимость с температурой t, а именно: 
)()()()(),( 00 tCtftftfttEAB ϕ=−=−=  
Можно видеть, что до тех пор, пока измеряется размер eAB (T, T0), измеренная 
температура t может быть получена, что является принципом измерения температуры 
с использованием термопар.  
В соответствии с ГОСТ Р50431-92 в табл. 2 приведены пределы длительного 
(кратковременного) применения для различных термопар ТЭП, имеющих следующие 
обозначения: 
ТВР (А) — вольфрамрений-вольфрамрениевые; 
ТПР (В) — платинородий-платинородиевые; 
ТПП (S, R) — платинородий платиновые; 
ТХА (К) — хромель-алюмелевые; 
TXK (L) — хромель-копелевые; 
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ТХК (Е) — хромель-константановые; 
THH (N) — никросил-нисиловые; 
ТМК (T) — медь-константановые; 













































ТНН HH(N) -270...1300(1300) 0,9...36,2 
ТМК МК(T) -200...700 (900) 16,4...61,7 
ТЖК ЖК (J) -200...700 (900) 23,1...62,0 
 
Правильное использование термопар позволяет не только точно получить 
значение температуры, обеспечить квалификацию продукта, но и сэкономить расход 
материалов термопар, сэкономить деньги и обеспечить качество продукции. 
Неправильная установка, теплопроводность и временные ошибки являются 
основными ошибками при использовании термопар. 
(1)Ошибки, вызванные неправильной установкой. 
Термопара не должна устанавливаться слишком близко к двери и месту нагрева, а 
глубина вставки должна быть не менее чем в 8-10 раз больше диаметра защитной 
трубки, зазор между защитной гильзой и стенкой термопары не заполнен 
теплоизоляционным материалом, что приводит к переполнению или охлаждению 
печи. Проникновение воздуха: холодный конец термопары находится слишком близко 
к корпусу печи, чтобы температура превышала 100 ℃, термопару следует 
устанавливать как можно дальше, чтобы избежать сильных магнитных полей и 
сильных электрических полей, термопару не следует устанавливать в области, где 
измеряемая среда редко течет. 
(2)Ошибки, вызванные плохой изоляцией 
Если термопара изолирована, слишком большое количество грязи или солевого 
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шлака на защитной трубке и кабельной плате вызывает плохую изоляцию между 
термопарой и стенкой печи, что является более серьезным при высоких температурах, 
что не только приведет к потере термоэлектрического потенциала, но и создаст 
помехи. В результате ошибка может иногда достигать 100 градусов по Цельсию. 
(3) Ошибка, вызванная тепловой инерцией 
Из-за тепловой инерции термопары значение индикатора прибора отстает от 
изменения измеренной температуры, что особенно заметно при быстром измерении. 
Поэтому следует использовать термопары с более тонкими горячими электродами и 
меньшими диаметрами защитных трубок. Когда позволяет среда измерения 
температуры, защитную трубку можно даже снять. Из-за задержки измерения 
амплитуда колебаний температуры, обнаруживаемых термопарой, меньше амплитуды 
колебаний температуры печи. Чем больше гистерезис измерения, тем меньше 
амплитуда колебаний термопары и тем больше разница от фактической температуры 
печи 
(4) Ошибка теплового сопротивления 
При высокой температуре, если на защитной трубке есть слой угольной золы и к 
ней прикреплена пыль, тепловое сопротивление увеличивается и препятствует отводу 
тепла.В это время индикация температуры ниже истинного значения измеренной 
температуры. Поэтому наружная поверхность защитной трубки термопары должна 
быть чистой, чтобы избежать ошибок. 
Таблица 3. Анализ и лечение распространенных неисправностей 




(указанное значение на 
Короткое замыкание 
горячего электрода 
Если это вызвано 
влажностью, высушите ее, 












Найти точку короткого 
замыкания, усилить 
изоляцию или заменить 
компенсационный провод 
Износ горячего электрода 
термопары 
По вопросу о допустимой 
длине отрежьте 
метаморфический срез и 
заново приварите, или 










(указанное значение на 
дисплее прибора слишком 
высокое) 
Дисплей не совместим с 
термопарой 
Замените термопару, чтобы 
соответствовать 












Плохой контакт между 
клеммой термопары и 
горячим электродом 
Затянуть клеммные винты 
Изоляция измерительной 
линии термопары 
повреждена, что вызвало 
прерывистое короткое 




Установка термопары не 
сильная или внешняя 
вибрация 
Закрепите термопары, чтобы 
устранить вибрацию или 
принять амортизирующие 
меры 




Внешние помехи (утечка 
переменного тока, индукция 
электромагнитного поля и т. 
Д.) 
Определите источник помех 
и используйте меры защиты 








Изменить место установки 
Площадь поверхности 
защитной трубки серая 
Удалить пыль 
 
Термисторный датчик использует принцип, согласно которому значение 
сопротивления проводника изменяется в зависимости от температуры для измерения 
температуры. Тепловое сопротивление широко используется для измерения 
температуры в диапазоне -200 ~ 850 ℃, в некоторых случаях низкая температура 







2.4 Структурная схема измерителя температуры 
 
Рисунок15.  Структурная схема 
35 
 
ВП - вторичный преобразователь, который переводит естественный выходной 
сигнал первичного преобразователя (термоэлектрический потенциал) в 
унифицированный электрический сигнал 
УС - усилитель, устройство для усиления входного сигнала  
АЦП - устройство для преобразования входного напряжения или электрического 
потенциала в двоичный цифровой код 
ВУ - вычислительное  устройство,  
Инд - индикатор,   устройство, отображающий изменения какого-либо параметра. 
 
 
2.5 Схема  включения термопары 
 
Рисунок 16. Схема измерительного прибора при измерении температуры 
жидкости в трубопроводе: 
1 — трубопровод; 2 — рабочий спай термопары; 3 — темокарман; 4 — сенсорная 
головка; 5 — экран; 6 —  кабелей с горячим электродом; 7 — датчиков температуры 




Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурс эффективность и 
ресурсосбережение 
4.1 Планирование научно-исследовательских работ 
4.1.1 Структура работ в рамках научного исследования 
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке: 
• определение структуры работ в рамках научного исследования; 
• определение участников каждой работы; 
• установление продолжительности работ; 
• построение графика проведения научных исследований. 
Для выполнения научных исследований формируется рабочая группа, 
в состав которой могут входить научные сотрудники и преподаватели, 
инженеры, техники и лаборанты, численность групп может варьироваться. По 
каждому виду запланированных работ устанавливается соответствующая 
должность исполнителей. 
Примерный порядок составления этапов и работ, распределение 
исполнителей по данным видам работ приведен в табл.5. 
Таблица 5 – распределение исполнителей 
 







































































4.1.2 Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 
     Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 









=                 (3.1) 
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Где tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
tmini– минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.;  
tmaxi– максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.  
               Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется  
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 
вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так 
как удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных 







       (3.2) 
где Tpi – продолжительность одной работы, раб. дн.; 
   tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
 Чi – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 
работу на данном этапе, чел. Результаты представим в Таблице 5.2. 
 
 
4.1.3 Разработка графика проведения научного исследования 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 
необходимо воспользоваться следующей формулой: 
калpiki kTT ⋅=                 
Где Tki - продолжительность одной работы в календарных днях; kкал - 
коэффициент календ арности. 
 43










Где Tкал - количество календарных дней году (366); 
Tвыл - количество выходных дней в году (52); Tпр- количество праздничных 







Данные, полученные по вышеуказанным формулам, заносятся в таблицу 3. 
Используя таблицу 6 можно построить календарный
 план-график выполнения работ (Таблица 7). 




Исполнители Продолжительность работ 














   , 
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   , 
% 
1 Научный руководитель 7,00 14,00 9,80 10 12 11,32 11,32 
















3 Научный руководитель 3,00 7,00 4,60 5 6 5,66 27,36 


















































































10 Студент-дипломник 14,00 21,00 16,80 17 21 19,81 100,00 
ИТОГО 106 
По данным Таблицы 6 построим линейный график проведения НИОКР 
(Таблица 3), на котором покажем последовательность проводимых работ и 
сроки выполнения этапов. Календарный план-график составляем по первому 
исполнению, так как оно занимает меньше времени и является оптимальным 
для выполнения дипломной работы. 
 
Таблица 7 - Календарный план-график проведения НИОКР 
 
Этап Вид работы Исполнители   Февраль Март Апрель Май Июнь 
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4.2 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
При планировании бюджета проводимого исследования должно быть 
обеспечено полное и достоверное отражение всех видов расходов, связанных 
с его выполнением. В процессе формирования бюджета проекта используется 
следующая группировка затрат по статьям: 
− материальные затраты;  
− затраты на специальное оборудование для научных  
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(экспериментальных) работ;  
− основная заработная плата исполнителей темы;  
− дополнительная заработная плата исполнителей темы;  
− отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);  
− затраты научные и производственные командировки;  
− контрагентные расходы; 
4.2.1 Расчет материальных затрат НТИ 




iTM NЦkЗ ∑ ⋅⋅+=
=1
)1(     
где Q - количество видов материальных ресурсов,
 потребляемых при выполнении диплома; 
N pacxi - количество материальных ресурсов, планируемых к использованию 
при выполнении диплома(шт., кг, м и т.д.); 
Цi - цена приобретенной единицы -го вида (руб./шт., руб./кг, руб./м и 
т.д.); km - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 
расходы. 
Транспортные расходы принимаются в пределах 15-25% от
 стоимости материалов. Для расчета данных материальных 
затрат выбираем km =20%.[20] Таблица 8 Материальные затраты 
Наименование Единица 
измерения 






Бумага лист 200 2 460 
Ручка шт. 2 40 80 
Тетрадь шт. 1 50 57,6 
Плата шт. 2 430 968 
Стирательная 
резинка 
шт. 1 60 66 
Итого:    2121,6 
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4.2.2 Расчет затрат на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ 
В данную статью включают все затраты, связанные с приобретением 
специального оборудования (приборов, контрольно-измерительной 
аппаратуры, стендов, устройств и механизмов), необходимого для 
проведения работ по конкретной теме. В моей работе не используются 
специальное оборудование. Следовательно, затрата на специальное 
оборудование для научных работ не учитываем.  
4.2.3 Основная заработная плата 
В настоящую статью включается основная заработная плата научных 
и инженерно-технических работников, участвующих в выполнении работ по 
данной теме. Величина расходов по заработной плате определяется исходя из 
трудоемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и 
тарифных ставок. В состав основной заработной платы включается премия, 
выплачиваемая ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 –30 % 
от тарифа или оклада. Расчет основной заработной платы сводится в Таблице 
5.  
Считается:  
Заработная плата руководителя: 1.4 тыс. руб./ дн;  
Заработная плата cтудента-дипломникa: 0.4 тыс. руб./ дн;  
Заработная плата консультанта: 1.4 тыс. руб./ дн. 













один чел.-дн., тыс. 
руб. 
Всего заработная 
плата по тарифу 
(окладам), тыс. руб 
Исп.1 Исп.2 Исп.1 Исп.2 Исп.1 Исп.2 





















































































































































































Итого 139,68 163,8 
 
       ДОПОСНзи ЗЗЗ +=
 
где – основная заработная плата; 
– дополнительная заработная плата (12-20 % от ). 
Для исполнения1: рубЗЗ ОСНиспДОПисп 16800%12 11 =⋅=  
Для исполнения 2: рубЗЗ ОСНиспДОПисп 19700%12 22 =⋅=  
4.2.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы: 
)( ДОПОСНвнебвнеб ЗЗkЗ +⋅=
 
где внебk   –  коэффициент   отчислений  на  уплату   во  
внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд обязательного 
медицинского страхования и пр.). 
На 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212- 
ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 
ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений, осуществляющих образовательную и 
научную деятельность в 2018 году, водится пониженная ставка – 30%.[22] 
Таблица 10. Отчисления во внебюджетные фонды 
 







Исп.1 Исп.2 Исп.1 Исп.2 
Руководитель проекта 115920 136080 13900 16400 
Студент-дипломник 23760 27720 2900 3300 




Исполнение 1 203424 
Исполнение 2 238550 
 
4.2.5 Накладные расходы 
Накладные расходы – расходы на организацию, управление и 
обслуживание процесса производства товара, оказания услуги; носят 
комплексный характер, т.е. включают различные экономические элементы 
затрат. 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 
определяется по следующей формуле: 
нрнакл
кстатейЗ ⋅= ∑ )(  
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
4.2.6 Смета затрат на разработку 
Все вышеперечисленные затраты включаются в смету,  которая 
приведена в таблице 11. 




Сумма, руб. Примечани е 
Исп.1 Исп.2 
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1. Материальные затраты НТИ 2121,6 2121,6 Пункт 5.2.1 
2. Затраты на специальное 
оборудование для научных работ 
- - нет затрат 
3. Затраты по основной заработной 
плате исполнителей темы 
139680 163800 Пункт 5.2.3 
4. Затраты по дополнительной 
заработной плате исполнителей темы 
16800 19700 Пункт 5.2.3 
5. Отчисления во внебюджетные 
фонды 
46944 55050 Пункт 5.2.4 
6. Затраты на научные и 
производственные командировки 
- - нет затрат 
7. Контрагентские расходы 
- - нет затрат 
8. Накладные расходы 32887,296 38507,456 Пункт 5.2.5 
9. Бюджет затрат НТИ 238432,9 279179,1 Сумма ст. 1-8 
 
4.3 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности 
исследования. 
Определение эффективности происходит на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 
нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности и ресурсоэффективности. 
Интегральный показатель финансовой эффективности научного 
исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) 
вариантов исполнения научного исследования. Для этого наибольший 
интегральный показатель реализации технической задачи принимается за базу 
расчета (как знаменатель), с которым соотносится финансовые значения по 
всем вариантам исполнения.  












I . – интегральный финансовый показатель разработки; 
Фрi – стоимость i-го варианта исполнения; 
Фmax – максимальная стоимость исполнения научно-
исследовательского проекта (в т.ч. аналоги). 
 Полученная величина интегрального финансового показателя 
разработки отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат 
разработки в разах (значение больше единицы), либо соответствующее 
численное удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше 
единицы, но больше нуля). 
Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов 
исполнения объекта исследования можно определить следующим образом:  
∑ ⋅= ii baI pi        
где 
pi
I – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го 
варианта исполнения разработки;  




ib , – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки,  
устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
n – число параметров сравнения.  
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности рекомендуется 
проводить в форме таблицы  
Таблица 12 - Сравнительная оценка характеристик вариантов











1. Способствует росту производительности 
труда пользователя 
0,1 5 3 
2. Удобство в эксплуатации (соответствует 
требованиям потребите лей) 0,15 4 3 
3. Помехоустойчивость 0,15 3 4 
4. Энергосбережение 0,20 4 3 
5. Надежность 0,25 5 3 
6. Материалоемкость 0,15 4 4 
ИТОГО 1 4.2 3.3 
Таблица 13 - Сравнительная эффективность разработки 
 
№ п/п Показатели Исп.1 Исп.2 
1 Интегральный финансовый показатель разработки 0.85 1 
2 Интегральный показатель ресурсоэффективности 
разработки 
4,2 3.3 
3 Интегральный показатель эффективности 4,94 3.3 
4 Сравнительная эффективность вариантов исполнения 1 0,67 
 
Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов исполнения 
разработки позволило определить сравнительную эффективность проекта, по 
таблице 13 наиболее целесообразный вариант исполнения. 
